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1. PRESENTATION 
 

L’appareil HIDROTEK NT02 est l’un
appareils domestiques que vous pouvez
marché pour l’amélioration de la qualité
boisson. La qualité de l’eau dans notre environnement
dégrade chaque jour. Cet- te réalité nous
élaborer et fabriquer un appareil d’osmose
domestique pour délivrer de l’eau de très
votre domicile. 
Votre appareil HIDROTEK NT02 vous
avantages suivants : 

 

 

 Il est important que vous gardiez et lisiez ce manu
l’installation et le fonctionnement de l’appareil. Si vous
sur l’utilisation, l’installation ou la maintenance de l’appareil
vice d’assistance technique de votre distributeur. 

 
 
 

 

• C’est un appareil utilisant une barrière physique
membrane d’osmose) qui n’utilise pas de
chimiques et n’en rajoute pas dans l’eau.

• Fournit une grande qualité d’eau. 
• Assure une production suffisante. 
• A un cout de maintenance faible. 
• Installation simple et aisée. 
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eau de boisson, et également
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2.1 Qu’est-ce que l’osmose
inverse 
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ELEMENT / COMPOSANT TAUX DE REJET 

EAU ENTRANTE

PRESSION  ENTRANTE 

EAU CONCENTREE 

M
em

b
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ne
 

 
 

Il y a dans le corps d’un adulte entre 38 et 48  litres d’eau, 
40% se trouve dans les cellules. Cette eau dans le corps 
qui est entièrement régénéré après 15  jours est la base du 
transport des nutriments et de l’oxygène à nos cellules, 
l’élimination des déchets et le contrôle de la température. 
Nous consommons en moyenne 2.2 litres d’eau par jour en 
incluant l’eau présente dans la nourriture. 

 
 
2.2 Comment fonctionne la membrane de votre 
appareil 

 
L’eau qui va être purifiée exerce une pression sur la membra- 

2.3 Réduction de la concentration des sels et au- 
tres substances par la membrane d’osmose in- 
verse 
La composition chimique, la concentration en sels et en autres 
substances de l’eau entrante dans l’appareil a un effet sur la 
qualité de l’eau purifiée. 
La membrane d’osmose inverse TFC de votre appareil 
HIDROTEK peut réduire la concentration des minéraux et 
des matières organiques comme indiqué sur les tableaux 
sui- vants. 

 

Minéraux 

ne semi-perméable et arrive à passer à travers les pores de 
la membrane (eau osmosée) tandis que le restant de l’eau 
(eau rejetée ou celle avec une haute teneur en sels dissous) 
est envoyé à l’égout. 
Etant donné que le diamètre des pores de la membrane est 
inférieur à 0,0001 microns, seules les molécules d’eau et 
une certaine quantité de minéraux (sodium, potassium, mag- 
nesium, etc) sont capables de passer au travers, éliminant 
les minéraux en excès dont notre corps n’a pas besoin ainsi 
que les bactéries, les métaux lourds et les produits chimi- 
ques sont ainsi éliminés. 

IODE 

CALCIUM 

MAGNESIUM 

ALUMINIUM 

CUIVRE 

NICKEL  

ZINC 

BARIUM 

CARBONATES 

CHLORURE 

BICARBONATE 

NITRATE 

PHOSPHATE 

FLUORURE 

CYANURE 

SULFATE 

BORE 

ARSENIC 

90-95% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

93-98% 

90-95% 

90-95% 

45-55% 

93-98% 

93-98% 

90-95% 

90-95% 

40-45% 

93-98% 
 

Molécule / Matière organique 
 

 
ACIDE HUMIQUE 

GLUCOSE 

ACETONE 

ISOPROPANOL 

ETHYLBENZENE 

ETHYLPHENOL 

TETRACHLOROETHYLENE 

UREE 

1,2,4 TRICHLOROBENZENE 

1,1,1 TRICHLOROETHANE 

98% 

98-99% 

70% 

90% 

71% 

84% 

68-80% 

70% 

96% 

98% 
 
 

2.4 L’effet de la pression et de la température sur 
l’appareil d’osmose inverse 

 
La membrane rejette normalement plus de 95% des sels. Pour- 
tant, ce pourcentage peut varier en fonction de la qualité de l’eau, 
de la température et de la pression. 

ELEMENT / COMPOSANT TAUX DE REJET 

EAU PURE 

DIAMETRE D’UN PORE 

D’OSMOSE INVERSE 

DE 0,0001 MICRON 

DIAMETRE D’UN 

FILTRE DE 5 MICRON 

DIAMETRE D’UN 

FILTRE DE 1 MICRON 

TAILLE DE LA 

BACTERIE 
 

TAILLE DU 

VIRUS 
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TDS MAXIMAL
D’ENTREE* 

PRESSION MINIMALE A APPLIQUER
A L’ENTREE DE LA MEMBRANE** 

** Le test a été réalisé avec une membrane de 50GPD à 14 ºC, sans contre-pression, 
une dureté de 15 ºF et une concentration en sel corrigée avec du NaCl. 

** La pression montrée a été calculée pour une production de 6l/h. 

 
 
 

 
 

 
Facteur de conversions 

 
FACTEUR DE CONVERSION 

2.5 L’effet de la teneur en sels dissous dans l’eau 
d’alimentation 

Pression (Bar) 

0,70 

1,00 

1,50 

1,75 

2,50 

4,00 

4,50 

4,90 

5,20 

5,80 

Sur le débit d’eau purifié 

0,17 

0,25 

0,33 

0,42 

0,58 

1,00 

1,08 

1,17 

1,25 

1,42 

Sur le taux de rejet en sel (%) 

84 

88 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

La concentration des sels et de substances dans l’eau qui 
doit être traitée influence la capacité de production d’eau 
osmosée par l’appareil de telle manière que plus la 
concentration en sels minéraux à traiter est importante, plus 
la pression qu’il est nécessaire d’exercer contre la 
membrane pour dépasser la pression osmotique et fournir 
un débit minimum d’eau osmo- sée est importante. 

 
Tableau de pression suivant le TDS 

 
 

FACTEUR DE CONVERSION 
Température (ºC) 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

30 

32 

34 

Sur le débit d’eau purifié 

0,38 

0,45 

0,52 

0,59 

0,66 

0,70 

0,77 

0,85 

0,88 

1,00 

1,09 

1,16 

1,23 

1,30 

jusqu’à 200 ppm 

entre 200 et 500 ppm 

entre 500 et 800 ppm 

entre 800 et 1200 ppm 

entre 1200 et 1500 ppm 

entre 1500 et 1800 ppm 

entre 1800 et 2000 ppm 

3,5 bars 

3,8 bars 

4,0 bars 

4,3 bars 

4,5 bars 

4,75 bars 

5,2 bars 

 
La durée de vie de la membrane est évaluée par le pourcen- 
tage de sels rejetés : 

 
90 - 95% > QUALITE MAXIMALE 

 
 

80 - 90% > QUALITE MOYENNE 
 
 

70 - 80% > QUALITE BASSE 
 
 

En dessous d’un pourcentage de 70%, il est conseillé de 
changer la membrane. En utilisant un conductivimètre ou une 
mesure de la teneur en sels dissous (TDS) et en mesurant 
l’eau osmosée et l’eau d’alimentation, on peut obtenir le pour- 
centage du taux de rejet en sel. 

Taux de rejet en sel % =(1- Conductivité de l’eau osmosée )x 100 
Conductivité de l’eau d’alimentation 

EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

2. Introduction 

EN FONCTION DE LA PRESSION 
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
FABRICANT : Fabriqué par HIDROTEK 

 

DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur en mm) : 480 x 200 x 180. 

RESERVOIR (diamètre x hauteur en mm) : 280 x 400. 

POIDS (kg) : 15 
 

 
TDS DE L’EAU ENTRANTE (max. en ppm) : 2000**. 

PRESSION DE L’EAU ENTRANTE (max. / min. en bar) : 

1 / 2,5 bar. 100-250 kPa. 
 

 
MEMBRANE : Type 1 x 1812 50. 

PRODUCTION MEMBRANE : 175 LPD*. 

Eau adoucie avec 250 ppm. T: 25ºC. 15% conversion. 

Pression sur la membrane : 3,4 bar (sans contre-pression). 

POMPE : Booster. 

RESERVE MAX. (réservoir gonflé à 0,5 bar) : 9 litres. 

����������������������������������������������������������������������������

Système d’osmose domestique HIDROTEK NT02 - 

Réservoir 2 

Robinet + kit d’assemblage 13 

Sac avec kit pour connexion à l’égout 12 

Alimentation en eau du système 8 

Câble pour l’alimentation électrique** - 

Vanne manuelle 1/4” bleue pour l’entrée 7 

Manuel de l’utilisateur - 

Tuyau blanc ¼” 6 

Membrane d’osmose inverse 50 GPD 5 

Clé pour le carter 4 

Vanne 1/4” pour le réservoir 3 

Cartouche sédiment 5µm 21 

Cartouche charbon granulaire et joints plats 22 

Cartouche charbon compact et joints plats 23 

Carter 1 

*Numéro de la pièce présent sur l’éclaté au niveau du rabat. 

**SEULEMENT LE MODELE NT02. 

�
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

500 cm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

ALIMENTATION ELECTRIQUE : 220-240V. 50Hz. 24W. 

ADAPTATEUR ELECTRIQUE : 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc 1A. 

Les matériaux utilisés pour l’emballage sont recyclables et doi- 
vent être jetés dans une poubelle à ramassage sélectif appro- 
priée ou apportés à la déchetterie locale. 
Le système que vous avez acquis a été conçu et fabriqué 
avec des matériaux et composants de haute qualité, lesquels 
peuvent être recyclés et réutilisés. Ce produit ne peut pas être 
jeté dans les bennes à ordures habituelles. Si vous souhaitez 
vous débarrasser de l’appareil, vous devez le rapporter à la 
déchetterie locale, en indiquant qu’il utilise des circuits ainsi 
que des composants électriques et électroniques (seulement 
pour les modèles NT02). 

PRODUCTION NOMINALE (LPD): 150*. 

TEMPERATURE DE L’EAU ENTRANTE (max. / min. en ºC) : 40 / 2. 

CARACTERISTIQUES DU MODELE HIDROTEK NT02 

4. Déballage et vérification du contenu 3. Caracteristiques techniques 

FABRICANT : HIDROTEK 

*Les débits peuvent varier de +/- 20%. 

**Pour des eaux entrantes avec des TDS jusqu’à 2000 ppm, consulter le tableau de 

pression suivant le TDS à la section 2 de ce manuel. 

Voir section 5 AVERTISSEMENTS. 
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Pour plus de renseignements sur le rejet des appareils électri- 
ques ou électroniques lorsque sa durée de vie est finie, veui- 
llez contacter avec le service de gestion des déchets ou le 
magasin où vous les avez achetées. 
La collecte et le retraitement des appareils inutilisables, contri- 
bue à la préservation des ressources naturelles et évite aussi 
des risques pour la santé publique. 

4. AVERTISSEMENTS 

Les systèmes domestiques de la série NT02, NE PEUVENT PAS RENDRE 
l’eau POTABLE. Si l’eau à traiter provient du réseau public d’eau (et donc 
est conforme à la di- rective européenne 98/83/EC), les systèmes 
domestiques de la série NT02 amélioreront la qualité de l’eau. 

 
 

AVANT D’INSTALLER le système, si l’eau à traiter ne provient pas 
d’un réseau public, c’est-à-dire, est d’origine inconnue, il faut faire 

une analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau, afin d’assurer 
un traitement de l’eau correct pour la rendre potable avec des techniques 
et équipements appropriés à chaque besoin. 
Veuillez contacter votre distributeur afin qu’il vous conseille sur le traite- 
ment le plus approprié en fonction de la législation en vigueur. 

 

 
4.1 Conditions pour le bon fonctionnement de 
l’appareil 

 
• Ne pas raccorder à l’eau chaude (T>40ºC). 
• La température ambiante doit être entre 4ºC et 45ºC. 
• Les appareils HIDROTEK NT02 PUMP utilisent  une pompe. 
Si la pression d’eau entrante est supérieure à 3 bar, il faut 
installer un limiteur de pression à 2.5 bar sur l’arrivée d’eau 
avant le sys- tème. (Réf. 577603). 
• Les appareils HIDROTEK E01 n’utilisent pas de pompe boos- 
ter. On vous recommande l’installation sans pompe lorsque la 
pression est supérieure à 3 bar. 
• Pour des eaux à salinité supérieure à 2000 ppm, veuillez con- 
tacter votre distributeur. 
• Il est recommandée d’adoucir l’eau ou d’alimenter le système 
avec une dureté maximale de 15 ºF, afin d’obtenir un rendement 
optimal. 
• Si l’eau à traiter à une dureté supérieure à 15 ºF, la durée de 
vie de la membrane sera réduite, ainsi que le rendement du sys- 
tème. Il est recommandé de faire un rinçage de la membrane 
pendant 15 secondes une fois chaque jour (lisez la section 9.3 
Purge pour le procédé). 
• Si l’eau a traiter contient : 
· Concentrations élevées en fer et en manganèse 
(supérieures à 1ppm et mesurées au rejet du système), 
· Un taux de chlore libre élevé de manière prolongée, 
· De la boue ou une turbidité supérieure à 3 NTU, 
· une concentration en nitrates supérieure à 100 ppm, 
· une concentration en sulfates supérieure à 250 ppm, 
· Veuillez contacter votre distributeur afin qu’il vous recommande 
le prétraitement le plus approprié à votre situation et vous assure 
un bon fonctionnement du système. Les composants de votre 

5. Avertissements 4. Déballage et vérification du contenu 



5. Avertissements 
�

�� ��

 
 
 
 
 
 
 

système seront ainsi protégés contre tous dommages et vous 
garantiront une bonne qualité de l’eau délivrée. 

 
 
4.2 Installation de l’appareil 

 
• Si vous devez faire des modifications à l’intérieur du logement 
pour pouvoir installer le système à l’endroit prévu, vous devez 
strictement respecter les normes NIA (Normes de base régis- 
sant la plomberie à l’intérieur des bâtiments), UNE 149201 (Di- 
mensions de la plomberie pour eau à consommation humaine 
à l’intérieur des bâtiments) et le R.E.B.T. (Normes régissant 
l’électricité à basse tension). 
• Les systèmes HIDROTEK NT02 PUMP ont besoin d’une 
prise de courant à une distance inférieure à 1 mètre. 
• Le lieu prévu pour l’installation doit avoir l’espace 
suffisant pour le système, ses accessoires et 
raccordements, et per- mettre une maintenance aisée. 
• Le système doit être à l’abri des intempéries. 
• Le système ne doit pas être installé au côté d’une source 
de chaleur ou recevoir un flux d’air chaud direct (sèche-linge, 
réfrigérateur, etc.) 
• L’environnement où le système a été installé et le robinet 
doivent avoir des conditions d’hygiène appropriées. 
• Eviter toutes les éclaboussures sur le système en provenan- 
ce des tuyaux, égouts, etc. 

 
 
4.3 Mise en service et maintenance 

 
• Les systèmes de la série HIDROTEK NT02 ont besoin 
d’un entretien périodique réalisé par un technicien qualifié, 
afin de garantir la qualité de l’eau produite et fournie. 
• Les consommables doivent être remplacés dans la périodi- 
cité indiquée par le fabricant. (Voir section 9 Entretien). 
• Le système doit subir une désinfection lors de la mise en 
service et lors de tout entretien. 
• Après la mise en service, on doit vidanger complètement le 
réservoir deux fois. 
• L’entretien du système doit être réalisé dans des 
conditions d’hygiène appropriées, afin de réduire le risque 
de contamination interne de l’appareil et de son système 
hydraulique. (Pour plus de renseignements nous vous prions 
de contacter le service technique de votre distri- buteur). 

4.4 Utilisation de l’appareil 
 
• En cas d’absence pendant plus d’une semaine, fermez 
la vanne d’entrée d’eau du système, vidangez-le et 
débranchez l’alimentation électrique. Au retour, branchez 
l’alimentation électrique du système, ouvrez la vanne 
d’entrée d’eau et videz deux fois le réservoir avant de boire 
l’eau. 
• Après une longue période de mise hors service du système 
(plus d’un mois), veuillez contacter votre distributeur afin de 
réaliser une désinfection et un entretien approprié. 
• Remplir des carafes ou des bouteilles pleines au lieu de vous 
servir verre par verre de manière occasionnelle, vous pourrez 
ainsi améliorer le rendement du système. 
• Faites particulièrement attention au nettoyage et à la dé- 
sinfection du robinet de votre système d’osmose, surtout 
pendant l’entretien périodique. Pour ce faire, papier essuie-
tout. On ne doit jamais utiliser un torchon ou une lavette à 
usages multiples, utilisés pour nettoyer la cuisine. 

 
 
4.5 Recommandations pour le parfait usage de 
l’eau osmosée 

 
• Pour alimenter en eau osmosée un autre point de 
consom- mation d’eau (tel qu’un réfrigérateur américain, un 
autre robi- net, etc.), ne jamais utiliser du tuyau métallique, 
car cela don- nerait mauvais goût à l’eau. Toujours utiliser du 
tuyau plastique  
• L’eau fournie par les systèmes d’osmose domestique est à 
FAIBLE MINERALITE. La plupart des sels minéraux nécessai- 
res pour le corps humain proviennent des aliments, spéciale- 
ment des produits laitiers et, à une moindre échelle, de l’eau 
de boisson. 
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OUTILLAGE POUR L’INSTALLATION, ENTRETIEN 
ET MISE EN SERVICE : 

Clé anglaise - 1 

Clé à pipe nº 14/15 mm - 7 

Multimètre électrique optional- 9 

G
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5. INSTALLATION DE L’APPAREIL 1 2 3 

L’installation du système d’osmose HIDROTEK NT02 doit 
être faite par un technicien qualifié. Suivre les 
recommandations de la Section 5 Avertissements de ce 
manuel. 

Comme on va installer un système qui améliore la qualité de 
l’eau de boisson, tous les outils utilisés pour l’assemblage      4 5 6 

et l’installation doivent être parfaitement propres. Ne ja- 
mais utiliser des outils contaminés ni imprégnés de grais- 
se, huile ou oxydes. L’installation doit être réalisée dans 
des conditions d’hygiène appropriées, en apportant un 
soin extrême en ce qui concerne les matériaux en contact 
avec l’eau. ( Pour plus de renseignements, veuillez con- 
tacter votre distributeur). 7 8 9

 

Le lieu le plus fréquent pour installer le système est normale- 
ment sous l’évier de la cuisine ou un meuble à côté. 

10 11 12 

OUTIL REFERENCE IMAGE 
 
 

Multiprise à crémaillère - 

Perceuse - 

Mèche de perceuse de 12 et 6 mm - 

 
 

2 

3 
13 14 15 

4 
 

 
Clé Allen nº 2 - 6 

Tournevis plat - 8 

Ruban téflon 

Manomètre  optional-                      

Clé pour porte-membranes 

 
 

- 

����������������������

 

10 16 17 18 

11 

12 
 

 
Manomètre optional-*  14 

Analyseur  chlore optional- Clé pour le carter Spray 

Oxibac optional- 

 
 

 
 

16 

17 19 20 

18 
 

 optional-   
 

 

Cutter 20 

  Veuillez consulter votre distributeur.   

CONTENU : Tube à essai, gants, seringue 2,5 ml, papier essuie- 

tout, bouteille de mélange et désinfectant  

19 Kit de désinfection 

Carters + 2 x raccords 1/4”                                          13 

Glycérine à usage alimentaire - 5 

Conductivimètre optional  15 
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6. Installation de l’appareil 

1. Lorsqu’on a choisi l’emplacement du robinet
malement dans un coin), percer un trou avec
mm pour y faire passer la tige filetée du robinet.
Utiliser l’enjoliveur métallique pour choisir l’em
trou. Si l’enjoliveur métallique du robinet ne
tionner correctement à cause de la forme de
le joint étroit en caoutchouc fourni, à la pla
métallique, pour assembler le robinet. 

 
 

21 22 
 

 
 
 
 

Choisir la mèche et le type de perceuse appropriés
 

 
2. Insérer le joint de caoutchouc et l’enjoliveur
tige filetée du robinet (qui doit rester sur la partie
l’évier). Ensuite, passez la tige filetée par le trou.
le joint plat, la rondelle en plastique rigide, la
l’écrou hexagonal à la partie inférieure de la 
l’ensemble avec la clé à pipe nº 14/15 mm
robinet soit complètement fixé et droit. 
Orienter le robinet correctement avant de
tivement (il est préférable que la commande
orientée vers l’extérieur de l’évier). Image 22.
l’évier est supérieure à celle de la tige filetée,
la rallonge. Finalement, couper l’excédent
caoutchouc par rapport à l’enjoliveur avec
23. 

3. Choisir l’emplacement du système et
l’espace nécessaire pour le réservoir. Image
Fixer le système au mur en utilisant les trous
dans l’équerre ainsi que la visserie appropriée.
Il est préférable que les carters reposent au
forcer sur la paroi du meuble une fois que
rempli d’eau. 
4. Raccorder le robinet au connecteur marqué
» avec le tuyau blanc de ¼”, pièce nº 6  présente
au rabat. Au préalable, couper le tuyau
appropriée. 


�
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robinet sur l’évier (nor- 
avec la mèche de 12 

robinet. Image 21. 
l’emplacement du 

ne peut pas se posi- 
e la tablette, utiliser 
lace de l’enjoliveur 

Avant de faire toutes les connexions,
   additionnelle du tuyau,

entre- tien du système après l’ins
nexions inutiles ou de rendre l’accès

appropriés au matériel. 

l’enjoliveur métallique à la 
partie supérieure de 
trou. Et positionner 

la rondelle Grover et 
 tige filetée. Serrer 

mm jusqu’à ce que le 

de le serrer défini- 
commande du robinet soit 

22. Si l’épaisseur de 
filetée, on peut utiliser 

l’excédent du joint de 
avec un cutter. Image 

Raccorder au robinet en insérant
et l’insert par un côté du tuyau
rez ce côté de tuyau dans la tige
l’écrou en utilisant la clé anglaise
ment soit bien solide. 
Raccorder le robinet au système
<<faucet-grifo ». 
Dévisser l’écrou du raccord,
l’écrou autour du tuyau de 1/4”
l’écrou au raccord du système.

pièce nº 6 sur l’éclaté 

et prévoyez aussi 
Image 24.   26 

trous prévus à cet effet 
appropriée. 

au sol, afin de ne pas 
que le système sera 

marqué « faucet-grifo 
présente sur l’éclaté 

tuyau à la longueur 
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connexions, laissez une longueur 
uyau, afin de faciliter le mouvement et 
installation, et ainsi éviter des décon- 

accès difficile à l’appareil. 

insérant l’écrou métallique, le bicône 
tuyau de 1/4”. Image 25 et 26. Insé- 

tige filetée du robinet et vissez 
anglaise jusqu’à ce que le raccorde- 

système en utilisant le raccord fileté 

raccord, retirer la protection, insérer 
1/4” provenant du robinet et vissez 

système. Image 27. 

25 
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5. Ensuite, il faut faire la connexion hydraulique du système à 
l’alimentation d’eau. Etant donné que le réseau est mis sous 
pression, fermez le robinet d’arrêt de l’eau froide. Image 28. 
Suivant la date de construction du logement, il se peut que ce 
robinet n’existe pas, alors il faut fermer l’arrivée d’eau générale. 
Ensuite, mettre hors pression l’installation en ouvrant le robinet 
de l’évier et attendre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau. 

 
 
 
 

Assurez-vous que le raccordement du système est bien effectué 
sur la prise d’eau froide. Si de l’eau chaude entre dans le système, 

des composants importants peuvent être irrémédiablement endommagés. 
(Généralement la prise de l’eau froide est celle à droite). 

 
Dévisser la connexion du flexible, image 29. Ayez sous la main 
un récipient et/ou un torchon, car de l’eau peut couler le long 
du flexible lors du dévissage. Intercaler la pièce d’alimentation 
en eau du système en 3/8”, pièce nº 8 sur l’éclaté au rabat, 
entre l’arrivée d’eau et le flexible. 
Grâce au joint plat de 3/8” présent sur cette pièce d’alimentation 
en eau du système, il n’est pas nécessaire d’utiliser une ma- 
tière pour assurer l’étanchéité (fil de téflon, téflon liquide, fil de 
chanvre, etc.), image 30. 
Raccordez la vanne d’entrée en 1/4” dans l’orifice latéral de la 
pièce d’alimentation du système, image 31. 

qui convient parfaitement aux filetages laiton. Il faut bien serrer 
les deux raccordements (ceux de 3/8” et de 1/4”) avec la clé 
anglaise jusqu’à ce qu’ils soient étanches. Après, raccordez le 
flexible (normalement femelle) à la prise mâle 3/8” de la vanne 
d’alimentation. 

 
Pour toute autre installation additionnelle, ne jamais utiliser des com- 

posants en fer, car ceux-ci peuvent s’oxyder en rendant le sys- 
tème moins effectif. 

 
Afin d’assurer que les raccordements sont corrects et étan- 
ches, ouvrez la vanne d’alimentation en eau à l’entrée de 
l’évier (ou générale du logement). Assurez-vous que le robinet 
du système sur l’évier est fermé. Ouvrir le robinet principal (eau 
brute) sur l’évier pour purger l’air (faites attention aux coups de 
bélier et aux éclaboussures). 
Vérifiez le bon écoulement de la vanne en 1/4” présente sur la 
pièce d’alimentation du système. Suivant la date du logement 
et les matériaux utilisés pour la plomberie, il se peut qu’elle soit 
bouchée par des incrustations présentes dans l’installation et 
qui se sont détachées lors de la mise en service. 
Ensuite, connecter le tuyau blanc de 1/4” entre la vanne 1/4” 
et le raccordement du système marqué « feed water/entrada», 
image 32. Assurez-vous que le tuyau est bien connecté et se- 
rrez les écrous correspondants. La vanne en 1/4” à l’entrée 
du système doit rester fermée jusqu’à la fin de l’installation du 
système. 
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pièce nº 8 sur l’éclaté 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut ajouter une matière autour du filetage afin de garantir 
un assemblage et une étanchéité correcte. On recommande 
l’utilisation de téflon, car c’est une matière propre, rapide et 

6. Après, positionner le collier pour le raccordement à l’égout, 
pièce nº 12 sur l’éclaté au rabat. Ce collier a été conçu pour un 
tuyau d’égout à un diamètre de 40 mm. Si ce n’est pas le dia- 
mètre de votre tuyau d’égout, veuillez contacter votre distribu- 
teur de composants afin de réaliser la connexion appropriée. 
Prendre la perceuse et la mèche de 6 mm et faites un trou 
entre la bonde de l’évier et le siphon. (Il est recommandé de le 
faire dans la partie supérieure du tuyau, afin que les déchets 
jetés dans l’évier n’obstruent pas l’écoulement de l’eau). Pré- 
voir un espace suffisant pour assembler le collier de raccorde- 
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ment à l’egout, image 33. 

 
Avant d’assembler le collier, assurez-vous que le trou coïncide 
bien avec la partie avant du raccord de 1/4” (là où vient se po- 
sitionner l’écrou carré sur le collier), qui a été fait avec la mèche 
de 6 mm en utilisant le trou présent entre le collier et la ligne 
d’égout et ainsi en évitant toute possibilité d’obstruction. 

téflon au raccord du réservoir et visser sur la vanne en ¼” pour 
réservoir pièce nº 3 sur l’éclaté au rabat et image 36. Raccordez 
le tuyau en ¼” à cette vanne. Image 37. 
Raccorder l’autre côté du tuyau en ¼” à la connexion du sys- 
tème. Image 38. 

 

 36 
 
 
 
 

pièce nº 12 sur l’éclaté 33 
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�
Positionner les écrous aux orifices du collier et insérer les vis. 
Visser avec soin, et de manière progressive, en alternant ré- 
gulièrment entre les deux vis. Ne jamais les visser individuelle- 
ment. Evitez de forcer sur les composants. Image 34. 
Raccorder le tuyau en 1/4” entre le filetage du collier et la con- 
nexion du système marqué “drain-desagüe”, image 35. 
Utilisez la clé anglaise pour serrer le tuyau à l’écrou du collier 
de raccordement à l’égout (le tuyau est bien positionné s’il 
dépasse de 2 mm la partie frontale de l’écrou). 

 
 
 
 
 

8. S’il le faut, installez une prise de courant près du système (< 
1m), selon la R.E.B.T et annexes, (seulement pour le modèle 
NT02) image 39. 

 
9. Vérifiez que tous les raccords sont correctement vissés. 
Si la pression est supérieure à 3 bar, installer un limiteur de 
pression sur le tuyau d’entrée du système réglé à 2,5 bar. 

 
 
 

34 35 
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39 40 

 
 
 
 
 
 
 

7. Raccordez le réservoir et la connexion du système  
en utilisant un tuyau de 1/4”. Appliquer du 
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10. Pour l’alimentation de tout autre point d’utilisation (robinet, 
réfrigérateur américain, etc.), utiliser des tuyaux en 1/4” en 
plastique  et un té en 1/4” pour chaque point additionnel que 
vous souhaitez. 

 
11. Vérifi ez que la pression du réservoir est de 0,5 bar (7 PSI), 
en utilisant le manomètre portable et la soupape située sur la 
partie inférieure du réservoir. Si ce n’est pas le cas, gonfl ez ou 
videz le réservoir jusqu’à atteindre la pression indiquée. Image 
40. 

7. OPTIONAL !! 

MISE EN SERVICE ET DESINFECTION 
 

Une fois l’installation terminée, on doit mettre en service le 
système. Il est recommandé que la mise en service 
respectant le protocole  

 
Respecter l’ordre d’assemblage des cartouches afin de garantir un 
bon fonctionnement de l’appareil. 

 

 

 
 

 

7. Mise en service et désinfection 6. Installation de l’appareil 
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8. FONCTIONNEMENT DES SYSTEM
 

 

2 Cartouche sédiment 
 

4 Cartouche charbon actif pressé (BLOC)
 

6 Membrane d’osmose inverse 
 

8 Collier d’évacuation à l’égout 
 

 

HIDROTEK NT02 PUMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme électrique HIDROTEK 
 
 
 
 

 

9 Clapet anti-retour 

7 Limiteur de débit avec vanne manuelle

5 Vanne de fermeture par équilibrage de

3 Cartouche charbon actif granulaire (GAC)

1 Pièce d’alimentation du système et vanne

COMPOSANTS

8. Fonctionnement des systèmes de

���

MES HIDROTEK NT02 

 
11 Réservoir 

 
(BLOC) 13 Robinet sur l’évier 

 
15 Electrovanne d’entrée

 
17 Pressostat à haute pression

 

HIDROTEK NT02 pump 

24 Vdc 

16 Pompe Booster (NT02manuelle de purge 

14 Pressostat à basse pressionde pression (shut-off) 

12 Cartouche de filtration(GAC) 

10 Vanne manuelle pourvanne d’entrée 

COMPOSANTS POUR HIDROTEK NT02 PUMP ET HIDROTEK E01 

de la série HIDROTEK A01 

 

 

 

 
ée 

 
pression 

 

MOTEUR 
POMPE 

NT02) 

pression 

filtration finale sur charbon actif 

pour réservoir 
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8.1 Description du fonctionnement 
 

 
 
Fonction LED driver IC pour RO-50G-série N01T & N02T  

 
 

1. L'appareil lorsque le voyant d'alimentation s'allume pendant 5 secondes sur. L'appareil fonctionne 
automatiquement et de télécharger pendant 1 minute et 30 secondes, puis affiche "O".  
Détecteur TDS compte à rebours. Et ira dans l'eau de production, l'écran affiche "O"  
 
2. Si le TDS dépasse 50 ppm, "Er" est affiché, et avertir avec alarme "di di ------" trois fois toutes les cinq minutes, 
les premiers dépôts générés peuvent produire de l'eau à haute TDS, de les rejeter de composer 100 ou moins.  
 
3. Lorsque la production d'eau est terminée, l'écran affiche «8», la pompe fonctionne pendant 100 secondes. 
(Après l'utilisation de l'eau passe à l'état de la production de l'eau à nouveau, circulaire). Affiche la TDS ou 100 
actuelle si vous ne pouvez pas déterminer correctement la TDS (ce cas se produit dans certaines zones par la 
composition de l'eau) 
 
4. S'il ya un manque d'eau ou si la pression est insuffisante, le système d'alarme automatiquement informé par, 

l'écran affiche "�; » et «di di ------" alarme à trois reprises.  

 
5. Après avoir couru pendant 7,5 heures entre la machine d'état à laver automatique et égoutter pendant 1 minute 
et 40 secondes. Détecteur TDS compte à rebours  
 
6. Si la machine fonctionne pendant une longue période et ne s'arrêtent jamais, l'équipe est allée en brun 
automatique et alarme, "7" indique TDS "7777", et "di di ------" alarme sera affiché en permanence. (Remarque: le 
cycle d'alimentation de la machine, examiner et réparer ou remplacer la membrane.)  
 
7. Si l'écran affiche "S", ou si vous voulez le réinitialiser après une panne de courant, appuyez sur la 
déshydratation  
 
8. Condition de travail: 5-50 º C, Tension: DC24V, 10A. 
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ENTRETIENS RECOMMANDES PAR 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA SERIE HIDROTEK 
NT02 

NOTE : Il faut remplacer la membrane s’il y a un composé spécifique
la limite maximale permise pour de l’eau potable selon la réglementation
en vigueur (R.D.140/2003). 

 

9. MAINTENANCE ET CONSOMMABL
 

Il est très important que l’entretien du système
société distributrice de la gamme HIDROTEK 
des pièces de rechanges d’origine et pouvant
renseig- nements, un contrat d’entretien et
service. 
Toute manipulation du système ou utilisation
rechange non identique à l’origine, par une 
torisée, rendra invalide la garantie de votre
votredistributeur officiel.  
 
AVERTISSEMENT : Certains composants
me, comme la cartouche sédiment, les 
bon actif granulaire, la membrane d’osmose
cartouche de filtration finale sur charbon
des consommables qui disposent d’une
mitée. 

 
La durée dépend de la qualité de l’eau locale
occasionnelle d’une haute turbidité, un taux d

excès de fer, etc. 
Afin de garantir la qualité de l’eau fournie par
faut faire un entretien périodique avec un personnel

 
 

 
 
 

Cartouche sédiment : 

 
 

Máx 12 mois. 

Cartouches charbon GAC et Máx 12 mois. 

BLOC : 

Membrane d’osmose : 
 

Cartouche de filtration finale 

sur charbon actif : 

Désinfection : 

Tous les 2  ans envir

eaux douces < 15

 
De 12 à 24 mois. 

De 6 à 12 mois. 

Chaque fois qu’on accède

contact avec de l’eau ou

mé de l’eau depuis un 

 

Un excès d’un composé (chlore total, turbid
peut réduire la durée de vie des cartouches
compo- sants. 
Ces valeurs pour effectuer l’entretien cons
Votre distributeur officiel de la série HIDROTEK 
prévoira la durée des consommables en fon
et de la consomma- tion de l’eau à traiter. 

 Faites attention aux conditions d’hygiène lors d

consommables de leur emballage et lors 

�� �

Cartouche filtration 
finale charbon bloc.

Cartouche charbon
GAC. 

Membrane de 50 GPD. Kit de désinfection.
REF. 767201 REF. 743303

Voir les conditions strictes d’hygiène à respecter
décrites aux sections précédentes. 

 VOTRE 
HIDROTEK 

spécifique qui dépasse 
réglementation nationale 

MMABLES 

e soit réalisé par une 
HIDROTEK NT02, utilisant 

uvant vous offrir des 
et une garantie de 

on d’une pièce de 
 personne non au- 

votre système et de 

composants de votre systè-
 cartouches char- 

d’osmose inverse et la 
charbon actif font partie 

d’une durée de vie li- 

e et de la présence 
de chlore élevé, un 

par votre système, il 
personnel qualifié. 

9.1 Maintenance 

1. Fermer la vanne d’entrée en

environ, pour 

15 ºF 

 

accède à un composant en 

ou si on n’a pas consom- 

 mois. 

système. Pour réaliser cette tache,
me et débrancher l’alimentation
HIDROTEK NT02 PUMP). 

 
2. Ensuite, remplacer la cartouche
bon (si cela est nécessaire). 
Déconnecter le tuyau,  et dévisser

74 

dité, dureté, etc.) 
hes et de certains 

stituent un guide. 
HIDROTEK NT02 

fonction de la qualité 

de l’extraction des 

 de sa manipulat

CONSOMMABLE
D’ORIGINE HIDROTEK 
NT02 

charbon Cartouche sédiment 
5µm. 

désinfection. Cartouche filtration finale 
743303 charbon actif. 

respecter pendant la manipulation du système 

 

 

en 1/4” et vider le réservoir du 

tache, ouvrir le robinet du systè- 
l’alimentation électrique. (Version 

cartouche de filtration finale sur char- 

dévisser les raccords des 

75 

CONSOMMABLE – PIECES 
HIDROTEK 
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         10. GUIDE D’IDENTIFICATION ET DE RESOLUTION DES PROBLEMES 
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10. Guide d’identification et de resolution des 
problemes 

SYMPTOME CAUSE SOLUTION 
 

1. Fuite du robinet. 
 

Usure de l’ensemble de fermeture. 
 

Remplacer le robinet. 

Joint pincé ou usé. Changer les joints. 

2. Fuite extérieure du 

système sous l’évier. 

Par la base du robinet. Vérifier l’état du robinet et, si nécessaire, le remplacer. 
A l’égout. Serrer ou remplacer. 

A l’entrée. Vérifier s’il y a du téflon à la vanne d’entrée sinon la remplacer. 

Aux tuyaux d’entrée du système. Ils sont trop proches au mur. Il manque l’agrafe de sécurité. 

Ils sont en mauvais état (remplacer) ou les enfoncer plus dans les raccords. 

3. Production nulle. Il n’y a pas d’eau. Attendre le retour de l’alimentation. 

Electrovanne d’entrée fermée. Vérifier l’état de la bobine et la nettoyer. Si nécessaire, la remplacer. 

Cartouche bouchée. Changer cartouche. 

Membrane saturée. Changer la membrane. Vérifier l’état du limiteur de débit. 

 
Vanne de purge / limiteur bouchés. 

S’il est bouché, nettoyer ou remplacer. 

Nettoyer ou remplacer. 

Il n’y a pas de courant. Vérifier la présence de courant dans le logement. Vérifier la tension de sortie du

transformateur et remplacer si nécessaire. 

 
4. Production faible. 

 
Pression basse à l’entrée de la membrane. 

 
Vérifier la pression du réseau et, si nécessaire, installer une pompe et un pre 

sostat à basse pression. 
Vanne d’entrée partiellement fermée. Ouvrir. 

Vanne du réservoir fermée. Ouvrir. 

Réservoir d’air vide. Vérifier la pression du réservoir et pressuriser jusqu’à 7 PSI. 

Réservoir d’eau percé. Vérifier s’il y a de l’eau à la vanne de remplissage d’air. 

Remplacer le réservoir. 

Cartouche très sale. Voir le débit de sortie de la cartouche filtration finale et si nécessaire, remplac 

Membrane avec joint à lèvre pincé. S’il est pincé, remplacer la membrane. 

Membrane très bouchée. Vérifier le débit de production. 

S’il est très faible et il y a de la production, remplacer. 

Pompe en mauvais état. Vérifier que la pompe génère entre 6 et 7 kg/cm2 à l’entrée du porte-membr 

ne. Si ce n’est pas le cas, remplacer la tête. 

Rejet excessif. Vérifier le limiteur de débit, et si nécessaire, remplacer. 

5. Production excessive. Porte-membrane en mauvais état. Mélange entre rejet et production. Remplacer. 
Porte-membrane vide. Insérer la membrane. 

Joints toriques en mauvais état. Mélange entre rejet et production. Remplacer les joints ou la membrane. 

Raccordement des tuyaux incorrect. Vérifier le débit du système. 

6. TDS élevé. Porte-membrane en mauvais état. Mélange entre rejet et production. Remplacer les joints ou la membrane. 

7. Goût métallique, amer 

ou acide. 

Eau avec un pH bas. Assembler une cartouche de reminéralisation avant le réservoir. 

 

8. Goût plastique ou 

synthétique. 

 

Cartouche de filtration finale sur charbon saturée 
 

. Changer la cartouche de filtration finale sur charbon. 

9. Goût ou odeur dé- 

sagréable. 

   Contamination.  
Changer les cartouches, la membrane et désinfecter le système. 

10. Couleur blanche de 

l’eau. 

   Il y a de l’air au système. Attendre. Ce n’est pas un problème. 
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SYMPTOME CAUSE SOLUTION 
 

11. L’eau s’écoule en permanence à 

l’égout. 

 
Electrovanne d’entrée sale ou détériorée. 

 
Vérifier que lorsque l’osmose est débranchée, le rejet 

s’arrête. Sinon, nettoyer ou remplacer. 

Pression d’entrée excessive. Installer un limiteur de pression. 

Le réservoir n’a pas la pression d’air suffisante. Vérifier que le réservoir à vide a une pression d’air de 0,5 

kg/cm2 ou 7 PSI. 

Clapet anti-retour en mauvais état. Remplacer. 

Pressostat à haute pression mal réglé ou en panne. Vérifier le réglage et, si nécessaire, remplacer. 

Vanne de purge ouverte. Si sale, nettoyer. 

Si en mauvais état, remplacer. 

12. Le système se met en marche 

sporadiquement, sans consommer de 

l’eau. 

Clapet anti-retour en mauvais état. Remplacer. 

Fuite d’un composant du système ou du robinet. Réparer le système ou remplacer le robinet. 

Pression d’entrée excessive. Installer un limiteur de pression à l’entrée. 

13. Le système ne se met pas en 

marche. 

Il n’y a pas de l’eau. Vérifier l’état du robinet de fermeture général et la vanne 

d’entrée au système. 
Il n’y a pas de courant. Vérifier l’alimentation électrique générale. 

Vérifier la tension de sortie du transformateur et rempla- 

cer si nécessaire. 

Vérifier le câblage électrique. 

Vérifier que l’état et le câblage des pressostats sont 

corrects. 

Electrovanne en mauvais état. Electrovanne cloué ou bobine brûlé. Remplacer. 

14. Le système se met en marche et 

s’arrête constamment. 

Pression très basse à l’entrée. 

(en dessous de 0,75 bars). 

Mettre en dérivation le pressostat à basse pression. 

Pressostat à basse pression en mauvais état. Remplacer. 

Bobine de l’électrovanne d’entrée en mauvais état. Remplacer. 

Court-circuit avec certains composants/dans câblage. Détecter, corriger et/ou remplacer. 

 

15. La pompe ne génère pas de la 

pression, mais fonctionne. 

Diaphragme en mauvais état. Remplacer le diaphragme ou changer la pompe. 

Transformateur en mauvais état. Vérifier et remplacer. 
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DATE 

 
TYPE DE

/ / 
 

ENTRETIEN 

/ /     REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ / 
    AUTRES 

/ / 
 

ENTRETIEN 

/ /    REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ /     AUTRES 

/ / 
 

ENTRETIEN 

/ /     REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ /     AUTRES 

/ / 
 

ENTRETIEN 

/ /     REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ /     AUTRES 

/ / 
 

ENTRETIEN 

/ /    REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ /     AUTRES 

/ / ENTRETIEN 

/ /     REPARATION

/ /     DESINFECTION

/ /      AUTRES 

�
�

          11. Manuel de maintenance      
�

�	�

DE SERVICE 
 

NOM, SIGNATURE ET CACHET

ENTRETIEN  COMPLET 
�

REPARATION 
�

DESINFECTION 

 

ENTRETIEN  COMPLET 
�

REPARATION 
�

DESINFECTION 

 

ENTRETIEN  COMPLET 
�

REPARATION 
�

DESINFECTION 

 

ENTRETIEN  COMPLET 
�

REPARATION 
�

DESINFECTION 

 

ENTRETIEN  COMPLET 
�

REPARATION �

DESINFECTION 

 

ENTRETIEN  COMPLET �

REPARATION �

DESINFECTION 

 

 

CACHET DU TECHNICIEN 

�

�

�

�

�

�


